Energiebericht der Stadt Memmingen 2013

erarbeitet von

UMWELT- UND RESSOURCENMANAGEMENT £ PLANUNG UND REALISATION

Blrgerstrasse 14

76133 Karlsruhe

Telefon (07 21) 9 20 45 20
Telefax (07 21) 9 20 45 26

Bearbeitung:

Dipl. Ing. (FH) Dagmar Lesueur
Dr. rer. nat. Siegbert Merkle
Herr Pawelke, Stadt Memmingen



2 B Umwelt- und Ressourcenmanagement

November 2014

MERKLE & PARTNER GMBH
BURGERSTR. 14

76133 KARLSRUHE
HERSTELLUNG: EIGENDRUCK

Weitergabe, Nachdruck, auch auszugsweise, verboten.

Alle Rechte vorbehalten. Recht zur fotomechanischen Wiedergabe nur fir den innerbetrieblichen
Gebrauch, sonst nur mit Genehmigung der Firma Merkle & Partner GmbH.



Energiebericht der Stadt Memmingen 2013 3

INHALTSVERZEICHNIS

3.1 Die Stadt MemMMINGEN...couiieeeiei e ee e e e e et eeeeeiieeeeeeeeeneaes 16
3.2 Kommunale Gebdude und Einrichtungen............ccvueiiiiiieeiiiiiiiiiiiieeieiiiieeiieeeeenn 18
3.3 Gebaudeflachen (B 2).........uueeeiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeiiiieee e 21
3.4 Bauliche und gebaudetechnische Veranderungen..........ceeeeeeeeieeeeiieeeeeieeeeieeeeeennnee.. 24
3.5 Besondere MaRRnahmen im Energiemanagementder Schulen..............oeeeevvvnnnn..... 24

4.1 ENErgi@ (IN 5. 38
4.1.1 Fremdstrom (IN 5.1)..uuuuueeeieeiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeee e 47
4.1.2 Heizdl, Erdgas, Propangas, Holzhackschnitzel (IN 5.2, IN 5.3, IN5.4).......... 60

4.2 WaSSEI (IN B).uuuuiiiiieeeiiiiiieee et e e ee e e e e et e e e e et eeeeeteereeeeeeaeaeee, 75

4.3 Erzeugter Strom (OUT 7).iieuue e eeeeeeeeeeeieeeeeeeeeeeeeeeeieeeenee, 88
4.3.1 Erzeugter Solarstrom — Photovoltaik (OUT 7.1)...ceeeiieeiieeiiiiiiiiiiieeeiiiieeeenee, 88
4.3.2 Erzeugter Strom — Blockheizkraftwerk (BHKW) (OUT 7.2).........cccevvvvveenen..... 89

4.4 Radioaktiver Abfall (OQUT 8)....cceeeeeiiiiiiiiiiieiiiieieeee e, 90

4.5 Abluft / Emissionen (OUT 9)...uuuuuuuueeeiiieieiiiiiiiiieeeeeeeeee et eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeen, 91

5 AnNhange........cccceeeiiiunneieiiiiiieeee it 94




4 B Umwelt- und Ressourcenmanagement

Zusammenfassung

Allgemeines

Der vorliegende Energiebericht wurde im Rahmen der Durchfuhrung des Projektes
»Kommunales Energiemanagement« der Stadt Memmingen erarbeitet. Er dient als
Controlling- und Kommunikationsinstrument und schreibt den »Energiebericht der Stadt
Memmingen 2012« fort.

Ziele

Als wesentliche Unterziele des Energieberichtes wurden definiert:

¢ Ermittlung und Dokumentation des Verbrauchs und dadurch entstehender Kosten von

Energie und Wasser
¢ Errechnung und Darstellung von energieverbrauchsbedingten Emissionen
¢ Ermittlung und Dokumentation der erzielten Einsparungen
* Ermittlung und Darstellung von Energie- und Wasserkennwerten
« Interner Vergleich der Kennwerte (internes Benchmarking)
» Externer Vergleich der Kennwerte (externes Benchmarking)

« Abschatzung der 6konomischen und dkologischen Verbesserungspotentiale als Basis

fur kurz- und mittelfristige Zielvorgaben

Bilanzierungsraum und - zeitraum

Der Bilanzierungsraum der vorgelegten Energie- und Wasserbilanz umfasst die
wesentlichen Einrichtungen der Stadt Memmingen. In die Bilanz einbezogen wurden die
Jahre 1996 bis 2013, jeweils von 1. Januar bis 31. Dezember.

Allgemeine Rahmenbedingungen

Um die dargestellten Veranderungen von Energie- und Wasserwerten und damit die
Leistung des Energiemanagements der Stadt richtig bewerten zu kénnen, muss das
quantitative »Wachstum« der Stadt Memmingen im Bilanzierungszeitraum bericksichtigt
werden. So stieg gegenuber dem Jahr 1996 z. B. die Einwohnerzahl um 2 %, die mit
Energie zu versorgende Fliache im Bilanzierungszeitraum um 15 % und die
Schiilerzahlen um 5 % (Abb. 1.8).

Dariber hinaus war durch den Umbau des Gruppenklarwerks Heimertingen, der
technische Aufristung und der damit erzielten Verbesserung der Reinigungsleistung ein
deutliches qualitatives »Wachstum« zu verzeichnen.

Dieses Wachstum durch technische Aufristung und organisatorische Veranderungen fand
aber auch in kleinerem Malf3stab in den meisten weiteren Gebauden statt (Erhéhung der
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Anzahl der EDV-Gerate, Inbetriebnahme von Schulkiichen, Erweiterung der
Ganztagsschulen) und erhdhte dort den Strombedarf automatisch.

Energiebezug

Im Jahr 2013 bezogen die kommunalen Einrichtungen der Stadt Memmingen etwa 30,0
Millionen Kilowattstunden (kWh) an Endenergie, entsprechend einem
Primarenergieverbrauch von circa 52,9 Millionen Kilowattstunden.

Hinter diesen Zahlen verbergen sich der Bezug von etwa
¢ 9,1 Millionen Kilowattstunden Strom (Fremdstrom)
* 18,8 Millionen Kilowattstunden bzw. 1,8 Millionen Kubikmeter Erdgas
* 328 Tausend Kilowattstunden bzw. 33 Tausend Liter Heizdl
+ 1,6 Millionen Kilowattstunden bzw. 570 Tonnen Holzhackschnitzel

119 Tausend Kilowattstunden Propangas

Um diese Endenergie bereitzustellen, sind groRenordnungsmafig 948 Tonnen Steinkohle,
1.167 Tonnen Braunkohle, 86 Tonnen Erddl, 2.153 Tonnen Erdgas sowie etwa 80
Kilogramm angereichertes Uran in Kraftwerken »verbrannt« oder bei Transport und
Verarbeitung verbraucht worden.

Im Bilanzierungszeitraum 1996 bis 2013 zeigte der Gesamtenergiebezug eine sinkende
Tendenz. Im Jahr 2013 lag der Input an Endenergie rund 12,6 Millionen
Kilowattstunden, entsprechend fast 30 % unter dem Wert des Jahres 1996.
Gegenuber dem Vorjahr konnte der Energiebezug um fast 320.000 Kilowattstunden (-1%)
gesenkt werden (siehe Abb. 1.1).

Der Primarenergieverbrauch sank gegentiber 1996 um rund 26 %, entsprechend
18.700 Megawattstunden. Gegenuber dem Vorjahr konnte der Primarenergieverbrauch um
rund 2.400 Megawattstunden (-4 %) gesenkt werden.

Klimabereinigt zeigt die Entwicklung des Energiebezugs ein etwas anderes Bild: Im
Zeitraum 1996 bis 1998 - also vor Einstieg in das kommunale Energiemanagement - nahm
der Gesamtenergiebezug um jahrlich 300.000 kWh entsprechend etwa 0,8 % zu. Seit dem
Jahr 1999 war dieser Anstieg gestoppt und der klimabereinigte Gesamtenergiebezug sank
kontinuierlich. Der klimabereinigte Energiebezug lag 2013 rund 26 % bzw. 11.000
Megawattstunden unter dem Wert des Jahres 1999 (sieche Abb. 1-2).

Unter Annahme einer Fortsetzung der Entwicklung zwischen den Jahren 1996 bis 1998
lasst sich ein fiktiver klimabereinigter Energieverbrauchswert fur das Jahr 2013
extrapolieren. Dieser extrapolierte Wert liegt bei rund 46,2 Millionen Kilowattstunden. Der
tatsachliche klimabereinigte Verbrauchswert 2013 liegt somit um rund 15,4 Millionen
Kilowattstunden, entsprechend 33 %, unter diesem Wert und kann als Ergebnis des
Energiemanagements gewertet werden. Mit einem durchschnittlichen Energiepreis von
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0,1076 EUR/kWh lassen sich vermiedene Kosten in der GroRenordnung von ca. 1,7
Millionen EUR im Jahr 2013 hochrechnen.

Trinkwasserverbrauch

Im Bilanzzeitraum 1996 bis 2001 stieg der Trinkwasserverbrauch tendenziell stetig an und
lag 2001 rund 11 % Uber dem Wert des Jahres 1996. Zwischen 2002 und 2006 sank der
Wasserverbrauch in der Tendenz und pendelte sich seither auf einem deutlich niedrigeren
Niveau ein.

So lag er 2013 rund 22 % unter dem Wert des Jahres 1999 (siche Abb. 1-3). Hier
spielten Verbrauchssenkungen im Bereich des Waldfriedhofes und Stadions bzw. Ersatz
von Trinkwasser durch Brunnenwasser im Freibad und Optimierungsmaf3nahmen in den
Schulen und Kindergarten wesentliche Rollen.

Stromerzeugung

2003 wurde die erste Photovoltaikanlage der Stadt Memmingen auf dem Dach der
Bismarckschule in Betrieb genommen. 2005 kam eine weitere Anlage auf dem
Berufsbildungszentrum (BBZ) hinzu. Bis zum Jahr 2013 wurden im Auftrag der Stadt
Memmingen auf den stadtischen Gebduden des Vohlin-Gymnasiums, der
Zulassungsstelle Amendingen sowie der staatlichen und stadtischen Realschule weitere
Photovoltaikanlagen installiert. 2013 konnten in diesen sechs Anlagen rund 89.300 kWh
Strom erzeugt werden. Insgesamt wurden seit 2003 rund 288.000 kWh Solarstrom ins
Netz eingespeist und eine Einspeisungsvergutung von insgesamt rund 128.000 EUR
erzielt.

Weiterhin wurden im Jahr 2013 insgesamt fast 310.000 Kilowattstunden Strom in den
2009 bzw. 2010 installierten sechs Blockheizkraftwerken der Stadt Memmingen erzeugt.
Rund 96 % dieses Stroms wurde in den Gebauden als »Eigenstrom« verbraucht und
fuhrten so zur Senkung des »Fremdstrombezugs«. Fir den in das offentliche Netz
eingespeisten Solarstrom erhielt die Stadt Memmingen 2013 eine Einspeiseverglitung von
rund 14.000 EUR.

Emissionen

Insgesamt verursachten die kommunalen Einrichtungen im Bilanzzeitraum 2013 etwa
10.750 Tonnen an gasformigen Emissionen, entsprechend 11.540 Tonnen klimarelevante
CO--Agivalente. Der weitaus groRte Anteil (99 %) entfallt dabei auf das klimaschéadliche
Treibhausgas CO,. Der Stromverbrauch war fir knapp 54 % und der
Heizenergieverbrauch fur 46 % der Kohlendioxid-Emissionen verantwortlich. Gegenuiber
1996 sanken die Emissionen deutlich und lagen 2013 rund 4.600 Tonnen (-30 %)
unter dem Wert des Jahres 1996. Gegeniiber dem Vorjahr konnte der Emissionsausstol’
um knapp 5 % bzw. 550 Tonnen gesenkt werden (siehe Abb. 1-4).

Radioaktiver Abfall
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Die Entstehung von rund finf Kilogramm an radioaktiven Abfallen durch die
Stromproduktion mussen der Stadt Memmingen fur das Jahr 2013 angelastet werden.
Durch die Verbrauchsoptimierung im Strombereich summieren sich die Einsparungen seit
2000 auf rund 11 Kilogramm radioaktive Abfalle.

Kosten und Preise

Die Brutto-Gesamtkosten fur den Bezug von Energie und Wasser einschliellich der
Entwasserung von Schmutz- und Niederschlagswasser betrugen 2013 rund 3,5 Millionen
EUR. Somit konnten die Kosten trotz einer Steigerung der spezifischen
Energiebezugskosten von 3 % gegeniber dem Vorjahr durch eine deutliche
Verbrauchssenkung im Strombezug (-12 %) auf dem Niveau der Vorjahre gehalten
werden.

Der Kostenverlauf kann wie folgt beschrieben werden: nach konstanten jahrlichen Kosten
von ca. 2,0 Millionen EUR in 1996 bis 2000 folgte ein allmahlicher Anstieg auf ca. 2,8
Millionen EUR in 2005. Dieser Wert konnte bis 2009 stabil gehalten werden. In 2010
stiegen die Kosten sprunghaft auf rund 3,5 Millionen EUR an, ein Wert der dann auch in
den Folgejahren erreicht wurde. (siehe Abb. 1-5).

Dabei war die Kostenentwicklung bei den einzelnen »Stoff- und Energiestromen«
unterschiedlich. Tendenziell blieben die Wasser-/Abwasserkosten im
Bilanzierungszeitraum bis 2010 auf einem Niveau von rund 240.000 EUR. Im
Bilanzierungszeitraum 2011 bis 2013 stiegen die Kosten auf durchschnittlich 260.000
EUR. Verbrauchssenkungen im gesamten Bilanzierungszeitraum wurden durch eine
Steigerung der Wasser-/Abwassergeblihren kompensiert

Hingegen zeigten die Kosten fiur den Bezug von Fremdstrom nach geringen
Veranderungen zwischen 1996 und 2001 eine deutliche Steigerung seit 2002. 2007 und
2008 konnte durch Verbrauchssenkung die geringfligige Steigerung der Strompreise leicht
Uberkompensiert werden. Seit 2009 stiegen die Stromkosten aufgrund der gestiegener
Strompreise und des erhoéhten Stromverbrauchs und erreichten 2011 mit 2,3 Millionen
EUR den bisher hochsten Wert im Bilanzierungszeitraum. 2013 konnten die Kosten fiir
den Bezug von Fremdstrom gegeniiber dem Hoéchstwert von 2011 um knapp 6 %
bzw. 134.000 EUR gesenkt werden.

Die Kosten fur den Bezug von Erdgas stiegen im Bilanzierungszeitraum 1996 bis 2013
trotz einem Verbrauchsrickgang von 28 % um rund 45 %. Grund hierflr ist der starke
Anstieg der spezifischen Erdgaskosten. Die Kosten fur Heizol gingen bedingt durch einen
starken, aber schwankenden Verbrauchsriickgang, deutlich zurtick. Mit Einfihrung der
Holzhackschnitzelheizung in den Schulen BBZ, JBS, FOS/BOS wurden 2009 erstmalig
Kosten fur den Energietrager Holzhackschnitzel fallig. Im Schnitt betrugen die jahrlichen
Kosten fur Holzhackschnitzel bei ahnlicher Leistungsbereitstellung in den letzten funf
Jahren knapp 85.000 EUR.

Bereits im Jahr 2000 konnten im Rahmen des Energiemanagements Energie- und
Wasserkosten in Hohe von rund 110.000 EUR vermieden werden. Seit diesem Zeitpunkt
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wurden die Einsparungen jahrlich gesteigert. Sie erreichten 2013 rund 1,4 Millionen EUR
(siehe Abb. 1-7) und konnten demnach gegeniber dem Vorjahr um fast 330.000 EUR
erhoht werden. Insgesamt summieren sich die Einsparungen seit 2000 auf rund 7,6
Millionen EUR und dies trotz quantitativen und qualitativen Wachstums.

Abb. 1-1  Zeitliche Entwicklung des Endenergiebezugs 1996 bis 2013 nach Energietragern
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Abb. 1-3 Zeitliche Entwicklung des Trinkwasserverbrauchs 1996 bis 2013
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Fir die einzelnen Gebaude (- gruppen) und Einrichtungen wurden Verbrauchskennwerte
ermittelt. Sie lagen z. T. deutlich Uber den Soll-Werten (Werte vergleichbarer
Einrichtungen) und weisen auf weitere Optimierungspotentiale hin.

Energiemanagement und Nutzerverhalten

Trotz gestiegener Leistungswerte konnte 2013 der Bezug von etwa 3,4 Millionen
Kilowattstunden Fremdstrom vermieden werden. Daran hatten das Gruppenklarwerk
Heimertingen mit 54 %, die StralRenbeleuchtung mit 17 % sowie die Schulen mit 14 % den
grolten Anteil. Im Zeitraum 2000 bis 2013 summierten sich die Einsparungen auf
insgesamt 15,7 Millionen Kilowattstunden Fremdstrom. Hinzu kamen in 2013 9,4
Millionen Kilowattstunden Heizenergie, wovon allein die Schulen fast 65 %
beisteuerten. Der bisher eingesparte Heizenergiebezug summiert sich inzwischen auf rund
83,1 Millionen Kilowattstunden Heizenergie. Auch im Trinkwasserbereich erreichte die
Einsparung mit rund 20.600 m®in 2013 erneut einen Spitzenwert. Die Gesamteinsparung
seit 2000 belauft sich in diesem Bereich auf ca. 268.000 m* Trinkwasser.

Diese erzielten Einsparungen entsprachen allein in 2013 vermiedenen Kosten in Hohe von
etwa 1,4 Millionen EUR bzw. im gesamten Wirkungszeitraum des Energiemanagements
vermiedenen Kosten in Hohe von fast 7,6 Millionen EUR.

Fir das Jahr 2014 ist die Optimierung von Anlagen, die nicht im Rahmen des Energiespar-
Contractings betrieben werden, durch das Energie — und Umweltzentrum Allgéu (eza)
geplant.

Energiemanagement und Klimaschutz in den Schulen

Die Schulen trugen wesentlich zum bisherigen Erfolg des Energiemanagements bei. Trotz
steigender Leistungswerte (Schiler- und Klassenzahlen, Energiebezugsflache; siehe
Abb. 1-8) konnte der Fremdstrombezug in 2013 um rund 484 Megawattstunden (24 %
des Referenzwertes), der Heizenergiebezug um 6,1 Millionen Kilowattstunden (39 %
des Referenzwertes) und der Wasserverbrauch um 3.500 m® (16 % des Referenzwertes)
gesenkt werden. Dies entspricht vermiedenen Kosten von rund 450.000 EUR im Jahr 2013
und einer Entlastung des Klimas um etwa 2.410 Tonnen Treibhausgasen.

Im Jahre 2005 wurde mit dem Aufbau eines Energiemanagementsystems in ausgewahlten
Schulen begonnen, erste Energiehandblicher wurden erarbeitet und die ersten Audits
wurden durchgefuhrt. Zwischen 2006 und 2013 wurden alle weiteren Schulen in das
System mit aufgenommen bzw. informiert und aufgefordert, sich dieses Instruments zu
bedienen.

Im Rahmen der Verbesserung des Managementsystems wurde im Jahr 2009 ein neues
Honorierungsmodell im Bereich Heizenergie fir die Schulen entwickelt. Schulen erhalten
maximal 50 % der erzielten Einsparungen im Bereich Strom und Wasser. 20 % dieses
Betrags (also 10 % der Einsparung) flieRen in den ,Solidaritatsfond”. Die Bemihungen der
Schulen werden mit unterschiedlichen Prozentsatzen honoriert: Der Mindestsatz betragt
25% (35% abzuglich 10 % Solidaritatsfondanteil) far inaktive“ Schulen. Ein
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entsprechender Kriterienkatalog fir die Einstufung der Schulen wurde erarbeitet und mit
den Teilnehmern des Energiezirkels abgestimmt. Dieser Kriterienkatalog wird jahrlich
weiterentwickelt und etwas verscharft.

Inzwischen haben sich das Engagement der Schulen, ihre Aktivititen sowie die
Kommunikation in den Schulen und zwischen den Schulen und der Projektleitung weiter
deutlich verbessert. So konnte der Anteil der als ,sehr aktiv® eingestuften Schulen von
25 % im Jahr 2009 auf 75 % im Jahr 2013 gesteigert werden, dagegen sank der Anteil der
»inaktiven“ Schulen von 44 % im Jahr 2009 auf 0 % im Jahr 2013 (siehe Abb. 1-10).

Diese Verbesserung im ,Energiemanagement* macht sich auch in dem eingesparten
Stromverbrauch in den Schulen deutlich bemerkbar. Seit 2009 erhéhte sich die
Verbrauchseinsparung an Strom, bestehend aus dem vom Energielieferanten bezogenen
Strom (Fremdstrom) und dem in den Blockheizkraftwerken erzeugten Strom (Fremdstrom),
tendenziell. Im Jahr 2013 wurden fast 70.000 kWh Strom mehr eingespart als noch im
Jahr 2009 (siehe Abb. 1-9).

Abb. 1-9 Vermiedene Stromverbrauche (Fremdstrom und Eigenstrom) der Schulen der Stadt Memmingen seit 2000
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Abb. 1-10 Anteile der Aktivitatsstufen der Schulen der Stadt Memmingen seit 2009



14 B Umwelt- und Ressourcenmanagement

100% -

90% -

80% -

70% -

60% -

50% -

Anteil in %

40% -

30% -

20%

10% -

0%

2009 2010 2011 2012 2013

Oinaktiv O aktiv 01 sehr aktiv

Einsparpotentiale und Realisierung

Der Vergleich der festgestellten Energie- und Wasserkennwerte mit Zahlen vergleichbarer
Einrichtungen und die noch vorhandenen Optimierungsmdglichkeiten im Bereich des
Energiemanagements im organisatorischen und kommunikativen Bereich sowie im
Nutzerverhalten legen weiterhin ein weiteres Einsparpotential nahe. Es wird auf etwa
135.000 EUR pro Jahr bei weiter steigenden Preisen und Kkonstanten
»Leistungskennwerten« geschatzt und dirfte ohne grélRere Sach-Investitionen kurzfristig
realisierbar sein. Mittel- und langfristig durften die dkologischen und monetaren »Kosten«
sogar um rund 30 % reduzierbar sein.

Um die genannten &konomischen und 6&kologischen Einsparpotentiale vollstandig
auszuschopfen und die Energieverbrauche auf niedrigem Niveau zu stabilisieren sind
punktuelle, aktionistische Malnahmen nicht geeignet. Vielmehr ist ein kontinuierlicher,
nachhaltiger Veranderungsprozess auf allen Ebenen und unter Einbeziehung aller Nutzer
notwendig. Eine Schlusselfunktion haben hier vor allem die Fuhrungskrafte inklusive der
gewahlten Vertreter. Hier ist die Stadt Memmingen, wie die Ergebnisse auch zeigen, auf
einem guten Weg.

Der Aufbau, die Dokumentation bzw. die Aufrechterhaltung eines Energiemanagement-
Systems in Anlehnung an DIN EN ISO 50001 oder EMAS (Environmental Management
and Auditing Scheme) mit jahrlicher Uberpriifung der Einhaltung und/oder Anpassung der
fur die Beteiligten geltenden Regeln ist ein wichtiges Hilfsmittel fir wesentliche weitere
Verbesserungen oder zumindest das Halten der jetzigen Niveaus.
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Aufgabenstellung und Zielsetzung

Die Stadt Memmingen hat die MERKLE & PARTNER GmbH, Bruchsal/Karlsruhe mit der
Projektleitung »Energiemanagement in den kommunalen Einrichtungen der Stadt«
beauftragt. Als ein wesentlicher Teil des Energiemanagements ist der vorgelegte
Energiebericht zu sehen, der als Controlling- und Kommunikationsinstrument innerhalb
des Managementprozesses dient. Er schreibt den »Energiebericht der Stadt Memmingen
2012« fort und soll Uber die erreichten Ergebnisse insbesondere Uber die erzielten
Kosteneinsparungen berichten. Auf methodisch korrekter Basis sollen Energie- und
Wasserverbrauchskennwerte ermittelt und Gber Vergleiche mit den Verbrauchskennwerten
anderer kommunaler Einrichtungen sowie in der Literatur verfugbarer Standardwerte
weitere Optimierungspotentiale fur die Zielplanung ermittelt werden.

Als wesentliche Unterziele der Erarbeitung des Energieberichtes wurden definiert:

» Ermittlung und Dokumentation des Verbrauchs und dadurch entstehender Kosten von

Energie und Wasser

» Errechnung und Darstellung von energieverbrauchsbedingten Emissionen
¢ Ermittlung und Darstellung der erzielten Einsparungen

* Ermittlung und Darstellung von Energie- und Wasserkennwerten

» Interner Vergleich der Kennwerte (internes Benchmarking)

« Externer Vergleich der Kennwerte (externes Benchmarking)

» Abschatzung der 6konomischen und dkologischen Verbesserungspotentiale als Basis

fur weitere kurz- und mittelfristige Zielvorgaben
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Allgemeine Angaben
Die Stadt Memmingen

Die kreisfreie Stadt Memmingen, mit den ab 1972 eingemeindeten Stadtrandgemeinden
Amendingen, Buxach und Hart, Eisenburg, Steinheim, Dickenreishausen, Volkratshofen
und Ferthofen, ist Oberzentrum im bayerischen Allgau.

Mit der Vielzahl an Gewerbe-, Handels- und Dienstleistungsbetrieben ist die Stadt taglich
das Ziel von ca. 17.000 Einpendlern (Stand: 30.06.11), die hier ihrer Arbeit nachgehen.
Grundlage fir die positive Entwicklung der letzten Jahre ist die ausgewogene
mittelstandische Struktur mit leistungsfahigen Unternehmen, der sehr ginstige Standort
mit guter Anbindung an Strallen-, Schienen- und Luftverkehr sowie eine erfolgreiche
Kommunalpolitik mit gezielten wirtschaftspolitischen Mallnahmen.

Eine Ubersicht der wichtigsten »Leistungskennwerte« der Stadt Memmingen ist in der
folgenden Tabelle dargestellt:

Tab. 3-1:  Entwicklung der Einwohnerzahl und anderer »Leistungskennwerte« der Stadt

Memmingen

Art Einheit Veran-
derung

96/13

1996 2006 2010 2011 2012 2013 in %

Einwohnerzahl gesamt * Stk 40.718 41.093 41.021 41.019 41.195 41.538 2,0
Schilerzahl Stk 9.334 10.114 10.634 10.030 9.856 9.781 51
Klassenzahl Stk 388 418 444 426 426 426 9,9
Zahl Kindergartenplatze Stk 1.121 1.177 1.511 1.511 1.662 1.662 48,3
Mitarbeiter in Verwaltung Stk - 418 455 425 397 391 -
Gebaudeflache** m? 212,942  237.647 248379  248.379  248.379  248.804 16,8
Energiebezugsflache** m? 183.002 199.332  210.064 210.064 210.064  210.489 15,0
Klarwerkskapazitat™* EGW  276.320 - - 275.000 275.000 275.000 -
Besucherzahl Hallenbad Stk 117.150 41.886 96.765 93.304 91.675 85.907 -26,7

*

Mittelwert Jahresanfang und Jahresende

als Brutto-Grundflache

*** Klarwerk wurde acht Jahre lang modernisiert (bis 4/2010) ;

Einzugsgebiet: Memmingen, Abwasserverband MM-Land, Abwasserverband Fellheim-PleR3,
Abwasserverband Boos-Niederrieden und Buxheim

*k

Im Bilanzzeitraum 1996 bis 2013 entwickelten sich die meisten hier dargestellten
Kennzahlen leicht nach oben. So stieg etwa die Einwohnerzahl um rund 2 %, die
Klassenzahl in den Schulen um knapp 10 %, die Zahl der Kindergartenplatze um 48 %
und die Energiebezugsflache um fast 15 %. Allein im Jahre 2009 und 2010 stieg die mit
Energie zu versorgende Flache gegenutber den Vorjahren durch die Fertigstellung der
Staatlichen Realschule um etwa 5 %. Darlber hinaus wurde in den vergangenen Jahren
durch Umbau und technische Optimierung die Reinigungsleistung des Klarwerkes deutlich
verbessert.
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Abb. 3-1: Veranderungen von »Leistungskennwerten« der Stadt Memmingen Vergleich zu 1996
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Kommunale Gebaude und Einrichtungen

B Umwelt- und Ressourcenmanagement

Die nachfolgende Ubersicht stellt die in das Energiemanagement einbezogenen
Einrichtungen der Stadt Memmingen vor und ordnet diese den Gebaudegruppen bzw. den
Gebaudearten zu.

Tab. 3-1: Kommunale Einrichtungen der Stadt Memmingen
Gebaude Gebaudeart
Nr. Bezeichnung Strasse, Bezeichnung BWZ ° Schlissel
Hausnummer
Gebaudegruppe »Verwaltungsgebaude (VG) — 1300«
1.01 |Rathaus * Marktplatz 1 VG normale technische Ausstattung 1310
1.02 |Welfenhaus * Schlossergasse 1 VG normale technische Ausstattung 1310
1.03 |Steuerhaus * Marktplatz 2 VG normale technische Ausstattung 1310
1.03 A[MeWo-Gebaude Ulmer Strale 2 VG normale technische Ausstattung 1310
1.04 |GroRzunft * Marktplatz 4 VG normale technische Ausstattung 1310
1.05 |Ubernachtungsasy! * Schlossergasse 2 VG normale technische Ausstattung 1310
1.06 |Kraushaus * Marktplatz 3 VG normale technische Ausstattung 1310
1.07 |Grimmelhaus Ulmer StralRe 19 VG normale technische Ausstattung 1310
1.08/1 |Ratzengraben-Gebaude Ratzengraben 4 VG normale technische Ausstattung 1310
1.08 A|Verwaltungsgebdude Amendingen Sankt-Ulrichs-Platz 1 VG normale technische Ausstattung 1310
(Zulassungsstelle)
1.21 |Veterindramt Schlachthofstrale 3 VG normale technische Ausstattung 1310
1.21 |Gesundheitsamt Buxacher Stralle VG normale technische Ausstattung 1310
Gebaudegruppe »Schulen — 4000«
3.01 [Verbandsschule Amendingen WaimerstralRe 10 Grund-/Hauptschule mit Turnhalle 4100
3.02 |Bismarckschule St.-Josefs-Kirchplatz 1 Hauptschule mit Turnhalle 4100
3.03 |Elsbethenschule St.-Josefs-Kirchplatz 3  |Grundschule 4100
3.04 [Lindenschule Maserstralie 2 Hauptschule mit Turnhalle 4100
3.05 |Edith-Stein-Schule Kneipp-Strafie 22 Grundschule mit Turnhalle 4100
3.06 |[Theodor-Heuss-Schule Machnigstraflie 8 Grundschule mit Turnhalle 4100
3.07 [Schule Dickenreishausen ** diverse Grundschule 4100
3.10 |Grundschule Steinheim Schulweg 2 Grundschule mit Turnhalle 4100
4.04 |Sebastian-Lotzer-Realschule Buxacher Stral3e 8 Realschule mit Turnhalle 4100
4.05 |Bernhard-Strigel-Gymnasium WielandstralRe 6 Gymnasium mit Turnhalle 4100
4.06 [Vohlin-Gymnasium Kaisergraben 21 Gymnasium mit Turnhalle 4100
4.07 |Fachoberschule / Berufsoberschule ClauRRweg 10 Gymnasium mit Turnhalle 4100
4.08 |Staatliche Realschule Schlachthofstralle 34 Realschule mit Turnhalle 4100
4.01 |Staatliches Berufsbildungszentrum Bodenseestr. 41-43 Berufsschule mit Turnhalle 4200
(BBZ)
4.02 |Johann-Bierwirth-Schule Bodenseestr. 45 Berufsschule mit Turnhalle 4200
4.03 [Reichshainschule Steinbogenstr. 2-4 Sonderschule mit Turnhalle 4300

Bauwerkszuordnungskatalog ARGE BAU (1991)
*  Gebaude zu »Rathaus-Komplex« zusammengefasst

** einschlieBlich Schulgebaude Volkratshofen
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Tab. 3-1:  Kommunale Einrichtungen der Stadt Memmingen
Gebaude Gebaudeart
Nr. Bezeichnung Strasse, Bezeichnung BWZ ° BWzZ-
Hausnummer Schlussel
Gebaudegruppe »Kindertagesstatten — 4400«

5.01 |Kindergarten Amendingen Schulsteige 6 Kindergarten 4410
5.02/1 |Kindergarten Eisenburg — alt Trunkelsberger Str. 9 Kindergarten 4410
5.02/2 |Kindergarten Eisenburg — neu Trunkelsberger Str. 10 [Kindergarten 4410

5.03 |Frobel-Kindergarten Maierhofgasse 1 Kindergarten 4410

5.04 [Kindergarten Galm Buxacher Stralle 34 Kindergarten 4410

5.05 |Kindergarten Mitteresch Im Mitteresch 42 Kindergarten 4410

5.06 |Kindergarten Steinheim Heimertinger StralRe Kindergarten 4410

21

5.07 |Kindergarten Wartburgweg Wartburgweg 2 Kindergarten mit Hort 4410

5.08 |Kindergarten Westermannstrale Westermannstrale 11 Kindergarten 4410

5.09 [Schulkindergarten Nonngengasse Nonnengasse 1 Kindergarten 4410

5.10 [Schulkindergarten Zollergraben Zollergraben 2 Kindergarten mit Hort 4410

5.11 |[Stadtkindergarten Stadtweiherstrale Stadtweiherstralle 35 Kindergarten 4410

5.12 |Kindergarten Volkratshofen WilhalmstraRe 1 Kindergarten 4410

5.13 |Kinderhort Edith-Stein-Schule Kneipp-Stralte 22 Kindergarten 4410

5.14 |Kinderkrippe Stebenhaberstralte Stebenhaberstralle 2 Kindergarten 4410
5.15-1|Schulkindergarten Kempter Tor Kemptener Stralle 42 Kindergarten 4410

Gebaudegruppe »Sportbauten — 5000«
1.08/2|Turnhalle Ratzengraben Ratzengraben 4 Sport- und Ausbildungshallen 5110

2.04 |Turnhalle Am Ziegentérle Am Ziegentdrle 24 Sport- und Ausbildungshallen 5110

3.09 [Mehrzweckhalle Volkratshofen lllerfelder Weg 34 Mehrzweckhallen 5130

2.07 |Hallenbad Dr.- Berndl-Platz 3 Schwimmhallen — Hallenbader 5210

2.03 [Stadion Bodenseestralle G. fur Sportplatz- und 5300

Freibadeanlagen
2.06 |Freibad Stadtbadallee G. fur Sportplatz- und 5300
Freibadeanlagen
2.01 |Ostplatz HaienbachstralRe Sportplatzanlagen (AuRenanlagen) 5400
16/18

2.02 [Sportplatz Amendingen Am Sportplatz 11 Sportplatzanlagen (Auf3enanlagen) 5400

2.08 |Sportplatz Dickenreishausen Unterdorfstralle 6 Sportplatzanlagen (Auf3enanlagen) 5400
3.10/3 |Sportplatz Grundschule Steinheim St.-Ulrichs-Platz 1 Sportplatzanlagen (Auf3enanlagen) 5400

2.05 |Eissporthalle Hihnerbergstralle 19 Sondersportanlagen 5600

Gebaudegruppe »Wohnbauten/Gemeinschaftsstatten — 6000 (Wohnbauten)«

1.18 |Burgerstift Spitalgasse 8 Wohnheime 6200
5.15-2|Jugendherberge; Jugendhaus Kemptener Stralle 42 Beherbergungsstatten 6600
5.15-3 [Jugendring Lindentorstrafie 22 Beherbergungsstatten 6600

°  Bauwerkszuordnungskatalog ARGE BAU (1991)
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Tab. 3-1:  Kommunale Einrichtungen der Stadt Memmingen
Gebaude Gebaudeart
Nr. Bezeichnung Strasse, Bezeichnung BWZ BWZ-
Hausnummer Schlissel

Gebaudegruppe »Gebaude fur Produktion, Verteilung, Wartung und Lagerung — 7000 (Gebaude PVWL )«

1.20 |Stadtgartnerei WaldfriedhofstralRe 6 Land- und forstwirtschaftliche 7100
Produktionsstéatten
6.02 |Tiefgarage Stadthalle Ulmer Stral’e 5 Garagengebaude 7600
6.03 |Parkhaus Schwesterstrale Schwesterstralle 17 Garagengebaude 7600
6.04A |Parkhaus KrautstraRe Krautstrafde 1 Garagengebaude 7600
6.04B |Fahrrad-Parkhaus Krautstrafde 1 Garagengebaude 7600
6.05 |Parkhaus Steinbogenstralle Steinbogenstralle 2 Garagengebaude 7600
1.19 |Stadtischer Bauhof Brahmsstralle 23 G. fiir 6ffentliche Bereitschaftsdienste 7700
1.09 [Feuerwehrzentrale Am Rennweg 24 G. fir ¢ffentliche Bereitschaftsdienste 7700
1.10 |Feuerwehrgeratehaus Dickenreishausen |Am Bahnle 3 G. fiir 6ffentliche Bereitschaftsdienste 7700
1.11 |Feuerwehrgeratehaus Volkratshofen Im Unterdorf 18 G. fiir 6ffentliche Bereitschaftsdienste 7700
1.12 |Feuerwehrgeratehaus Amendingen Sankt-Ulrichsplatz 1 G. fiir 6ffentliche Bereitschaftsdienste 7700
1.13 |Feuerwehrgeratehaus Steinheim Schulweg 4 G. fiir 6ffentliche Bereitschaftsdienste 7700
1.14 |Feuerwehrgeratehaus Eisenburg Trunkelsberger Str. 7 G. fiir 6ffentliche Bereitschaftsdienste 7700
1.15 |Feuerwehrgeratehaus Buxach-Hart Hart, Haus-Nr. 32 G. fiir 6ffentliche Bereitschaftsdienste 7700
Gebaudegruppe »Bauwerke flir technische Zwecke — 8000 (Technische Bauwerke)«
6.05 |Gruppenklarwerk Heimertingen lllerstral’e 50 Bauwerk/Anlage Abwasserentsorgung 8400
6.06 |Klarwerk Ferthofen FloRerstralle 13 Bauwerk/Anlage Abwasserentsorgung 8400
6.07 |Pumpwerke Diverse Bauwerk/Anlage Abwasserentsorgung 8400
6.08 [Lichtsignalanlagen GemeindestralRen Diverse StralRenbauten, Wege etc. 8700
6.09 [StralRenbeleuchtung Diverse Stralenbauten, Wege etc. 8700
Gebaudegruppe »Gebaude anderer Art — 9000«
1.16 |Stadtisches Museum im Hermannsbau |Zangmeisterstrale 8 Ausstellungsgebaude 9120
1.16-A [Kunsthalle Neue Post Ausstellungsgebaude 9120
1.17 [Antonierhaus Martin-Luther-Platz 1 Ausstellungsgebaude 9120
1.17A |Kreuzherrnkloster Hallhof 5 Musikschule
6.01 |Stadthalle Ulmer StralRe 5 Veranstaltungsgebaude 9140
5.16 |Friedhof Amendingen Friedhofsanlagen 9700
5.17 |Waldfriedhof mit Leichenhalle Waldfriedhof 2/4 Friedhofsanlagen 9700
6.10 [WC-Anlage Westertorplatz Westertorplatz Sonstige Bauten — Abortanlagen 9900
6.10-1|WC-Anlage Steinbogenstralie Steinbogenstrale 2 Sonstige Bauten — Abortanlagen 9900
6.10-2|WC-Anlage Schlossergasse Schlossergasse 2 Sonstige Bauten — Abortanlagen 9900

¢ Bauwerkszuordnungskatalog ARGE BAU (1991)




Energiebericht der Stadt Memmingen 2013 21

3.3 Gebaudeflachen (B 2)

Tab. 3-2:  Entwicklung der Gebaudeflachen der kommunalen Einrichtungen der Stadt Memmingen
nach Gebaudegruppen

Nr. Art Bestand in m? Veran-
derung
96/13
B 1996 2006 2010 2011 2012 2013 in %
2 Gebaudeflachen* 212.942 237.597 248.379 248.379 248.379 248.804 16,8
- Verwaltungsgebéaude 16.483 16483 16.486 16.486 16.486 16.486 0,0
- Schulen 118.273 129.497 139.046 139.046 139.046 139.046 17,6
- Kindertagesstatten 11127 12976 13.732 13.732 13.732  14.157 27,2
- Sportbauten 10.701  10.701  11.097 11.097 11.097 11.097 3,7
- Wohnbauten 11.022 10994 11.072 11.072 11.072 11.072 0,5
- Gebaude PVWL 36.911 45286 45.286 45.286 45286 45.286 22,7
- Technische Bauwerke 0 0 0 0 0 0 -
- Gebaude anderer Art 8425 11660 11660 11.660 11.660 11.660 38,4

*  Brutto-Grundflache (BGF — DIN 277); Gebaudeflachenzuwachs 2001 / 2002 / 2003 / 2004 / 2007 anteilig gerechnet ;
Werte gegenuber dem Vorjahresbericht aufgrund detailierterer Datenlage verandert

Die gesamte Gebaudeflache der kommunalen Einrichtungen erhdhte sich im
Bilanzzeitraum um fast 17 % auf rund 248.800 m? in 2013. Fir diese Veranderung der
Gesamtgebaudeflache waren im Wesentlichen folgende baulichen MaRRnahmen
ursachlich:

* Neubau Kinderkrippe Stadtweiher — 2013 (-370 m?) - 2013

* Umzug Gesundheitsamt in Buxacher StraRe (+ 253 m?) - 2010

* Neubau Staatliche Realschule (+ 9.273 m?) - 2009 , Einzug 2010
* Neubau Tribiine - Stadion (+ 345 m?) - 2007

* Neubau Kinderhort Edith-Stein-Schule (+ 658 m?) - 2007

* Eroffnung Stadtjugendring, Lindentorstrale (+78 m?) - 2008

* Erweiterung Bernhard-Strigel-Gymnasium (+ 210 m?) - 2006

* Erweiterung Lindenschule (+ 341 m?) - 2006

* Erweiterung Biirgerstift (+ 1.609 m?) - 2006

* |nbetriebnahme des Ausstellungsgebaudes Neue Post (+ 1.500 m?) - 2006
» Wegfall des Schulkindergartens Nonnengasse (- 1.536 m?) - 2005

=  Umwidmung des Gebaudes 5.15 von einer Jugendherberge in einen

Schulkindergarten (Kempter Tor) und Jugendhaus - 2005
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Wegfall der 6ffentlichen WC-Anlagen Steinbogenstrafie und Westertorplatz (- 220 m?)
- 2005

Inbetriebnahme des Geb&audes der FOS/BOS (+ 6.500 m?) - September 2004
Ausbau des Dachgeschosses des Kindergartens Steinheim (+ 138 m?) - 2003
Erweiterung der Realschule (+ 379 m?) - 2003

Inbetriebnahme des Gebaudes Kreuzherrenkloster (+ 1.875 m?) - 2003

Bau der neuen Turnhalle Bismarckschule (+ 1.500 m?) - September 2001
Erweiterung der Grundschule Steinheim (+ 690 m?) - September 2001
Erweiterung des Bernhard-Striegel-Gymnasiums (+ 1.500 m?)

Neubau der WC-Anlagen Steinbogenstralle (+ 50 m?)

Neubau des Parkhauses Steinbogenstrafie (+ 8.375 m?)

Neubau des Kindergarten Eisenburg alt (+ 741 m?)

Wegfall des Kindergartens Eisenburg alt (- 291 m?)

Anbau des Kindergartens Am Wartburgweg (+ 1.160 m?)

Erweiterung in der Reichshainschule (+ 189 m?)

Erweiterung in der Grundschule Dickenreishausen (+ 90 m?)

Anteilig entfallen 56 % der Gebaudeflachen auf die Schulen und 18 % auf die Gebaude fur
Produktion, Verteilung, Wartung und Lagerung. Verwaltungsgebdude machen rund 7 %
der Gebaudeflachen aus.
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Tab. 3-3: Anteil einzelner Gebaudegruppen an der Gesamtgebaudeflache der
Einrichtungen der Stadt Memmingen 2013
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kommunalen

Wohnbauten
4,5%

Gebaude PVWL
18,2%

Schulen
55,8%

4,7%

Sportbauten
4,5%

Kindertagesstatten
5,7%

Verw altungsgebaude
6,6%

Gebaude anderer Art

Da z. B. die Gebaudeflachen in den Parkhausern und Tiefgaragen nicht beheizt werden,
ist es sinnvoll flir die Kennwertbildung die Basis »Energiebezugsflache« (EBF)
einzufihren. Sie beinhaltet die aktiv beheizten bzw. klimatisierten Gebaudeflachen
(Angabe in diesem Bericht im Wesentlichen als »Brutto-Grundflache«; Umrechnung nach

DIN 277).
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Bauliche und gebaudetechnische Veranderungen

Tab. 3-1: Gebaudetechnische Anlagen zur Stromproduktion bei der Stadt Memmingen

Gebaude
Nr. Standort Inbetriebnahme Einspeisung Eigenverbrauch
Photovoltaikanlagen
1.08A |Verwaltungsgebaude Amendingen 6/2010 X
(Zulassungsstelle)
3.02 [Bismarckschule 2003 X
4.01 |Staatliches Bildungszentrum (BBZ) 2005 X
4.06 [Vohlin-Gymnasium 6/2010 X
4.05 |Bernhard-Strigel-Gymnasium * 2006 X
4.04 |Sebastian-Lotzer-Realschule 2012 X X
4.08 |Staatliche Realschule 2013 X X
6.06 [Pumpwerk Ferthofen 2014 - -
Blockheizkraftwerk
3.01 |Verbandsschule Amendingen 2010 X X
3.02 |Bismarckschule 2010 X X
3.04 [Lindenschule 2009 X X
4.01 |Staatliches Berufsbildungszentrum 2010 X X
(BBZ)
4.06 |Vohlin-Gymnasium 2010 X X
6.01 [Stadthalle 2010 X X
6.05 |Gruppenklarwerk Heimertingen - - -

- keine Angaben
*  private Tragerschaft

Besondere MaBnahmen im Energiemanagement der Schulen

Im Jahre 2005 wurde mit dem Aufbau eines Energiemanagementsystems in ausgewahlten
Schulen begonnen, die erste Energiehandblicher wurden erarbeitet und die ersten Audits
wurden durchgefiihrt. Zwischen 2006 und 2013 wurden alle weitere Schulen in das
System mit aufgenommen bzw. informiert und aufgefordert, sich dieses Instruments zu
bedienen.

Im Rahmen der Verbesserung des Managementsystems wurde im Jahr 2009 ein neues
Honorierungsmodell im Bereich Heizenergie fir die Schulen entwickelt. Schulen erhalten
maximal 50 % der erzielten Einsparungen im Bereich Strom und Wasser. 20 % dieses
Betrags (also 10 % der Einsparung) flieBen in den ,Solidaritdtsfond“. Die Bemuhungen der
Schulen werden mit unterschiedlichen Prozentsatzen honoriert: Der Mindestsatz betragt
25% (35 % abzuglich 10 % Solidaritdtsfondanteil) fir inaktive* Schulen. Ein
entsprechender Kriterienkatalog fur die Einstufung der Schulen wurde erarbeitet und mit
den Teilnehmern des Energiezirkels abgestimmt. Dieser Kriterienkatalog wird jahrlich
weiterentwickelt und etwas verscharft.
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Inzwischen haben sich das Engagement der Schulen, ihre Aktivititen sowie die
Kommunikation in den Schulen und zwischen den Schulen und der Projektleitung weiter
deutlich verbessert. So konnte der Anteil der als ,sehr aktiv® eingestuften Schulen von
25 % im Jahr 2009 auf 75 % im Jahr 2013 gesteigert werden, dagegen sank der Anteil der
»inaktiven“ Schulen von 44 % im Jahr 2009 auf 0 % im Jahr 2013.

Abb. 3-2: Anteile der Aktivitatsstufen der Schulen der Stadt Memmingen
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Das aktuelle Energiemanagementsystem der Schulen besteht auf der Basis folgender
»Elementen«:

. Benennung eines Energiemanagers

. Regelmalige Teilnahme des Energiemanagers an den »Schulzirkeln«

. Monatliche Verbrauchserfassung des Bezugs von Strom, Heizenergie und Wasser
. Monatliche Verteilung von »Mitarbeiterinformationen« zu energierelevanten

Themen an das Kollegium

Die nachfolgende Auflistung gibt eine Ubersicht besonderer MaRnahmen im Rahmen des
Energiemanagements einzelner Schulen.
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Tab. 3-1:
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Energiemanager der Schulen)

MaRnahmen im Rahmen es Energiemanagements der Schulen (nach Angaben der

Energiemanagement

Nr.

Standort

Malnahme

Einstufung
2013

3.01

Verbandsschule Amendingen

2012 bis 2014 Durchfiihrung verschiedener Projekte und
Arbeitsgemeinschaften zum Thema Nachhaltigkeit
(Wasserakademie, Wasser-Sccol-tour, Schulcafe,
Schulgarten, gesunde Pausenverpflegung)

2013 Durchfiihrung diverser Umweltprojekte, u.a. Ausbildung
von sog. »Prima-Klima-Kids« durch den Bund Naturschutz

2012 bis 2014 Auszeichnung »Umweltschule in Europa«

sehr aktiv

3.02

Bismarckschule

2010 wurden keine besonderen MaRnahmen durchgefiihrt
2011 Austausch alter Lampen durch energieeffiziente Lampen

2012 Einfiihrung von »Energiewachtern« und Vorstellung des
Konzeptes in der Klassensprecherversammiung

2012 und 2013 Aufhangen von Erinnerungsplakaten zu den
Themen Strom, Wasser, Liiften und Mill in den
Klassenzimmern

2012 und 2013 Durchfiihrung von Durchsagereihen mit Tipps
zum Energiesparen

2012 Aufnahme des Energiesparbereichs in das
Aktionsprogramm der Schulverfassung

2012 Lampentausch-Aktion mit Beteiligung von 9.Klasslern und
Information der Schulgemeinschaft durch Plakate

2013 Erinnerung an die Aufgaben der Energiewachter

2013 Einbringung des Energiespargedankens in die
Schulermitverwaltung

sehr aktiv

3.03

Elsbethenschule

2010 bis 2013 wurden keine besonderen Mallnahmen
durchgefiihrt

aktiv

3.04

Lindenschule

2009 Austausch alter Lampen durch energieeffiziente Lampen
2011 bis 2013 regelmaRige Information der Lehrer iber
aktuelle Themen des Energiemanagements, Einbeziehung der
Themen Energie, regenerative Energiequellen usw. in den
Lehrplan der einzelnen Jahrgangsstufen

2013 Wiederaktivierung der sog. »Energiefiichse«

sehr aktiv

3.05

Edith-Stein-Schule

2010 wurden keine besonderen MaRnahmen durchgefiihrt
2011 Austausch alter Lampen durch energieeffiziente Lampen
2011 Aufnahme von Energiespartipps und erneuerbare
Energien in den Lehrplan

2013 Einfuhrung des Themas »Energiesparfiichse« bei neuen
Kollegen

sehr aktiv

3.06

Theodor-Heuss-Schule

seit 2002 Unterrichtsthema »Energiesparen«

2002 Einbau von Bewegungsmeldern und Thermostaten

seit 2008 Hinweisschilder zum Energiesparen

seit 2008 Absenkung der Raumtemperatur

2008 Austausch alter Lampen durch energieeffiziente Lampen
2009 Hinweis zum »Effektiven Luften« in der Lehrerkonferenz

2009 wiederholte Auszeichnung »Umweltschule in Europa«
2010 und 2011 wurden keine besonderen MaRnahmen
durchgefuhrt

2013 Teilnahme der 4. Klassen am Projekt » Prima Klima Kids«

sehr aktiv
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Energiemanagement

Nr.

Standort

MaRnahme

Einstufung
2013

3.07

Schule Dickenreishausen

2010 und 2011 wurden keine besonderen MaRnahmen
durchgefiihrt
2012 Gewinn eines Energiesparkoffers von der LEW

2013 wurden keine besonderen MalRnahmen durchgefihrt

aktiv

3.10

Grundschule Steinheim

2009 Austausch alter Lampen durch energieeffiziente Lampen
2010 bis 2013 wurden keine besonderen Mafinahmen
durchgefuhrt

aktiv

4.04

Sebastian-Lotzer-Realschule

Seit 2003 »Energieflichse« in allen Klassen

2009 Teilnahme am Energiewettbewerb »Pack’s an!
Gemeinsam geht's schlauer« der LEW

20009 Erstellen eines Energiesparfiims

2009 einwdchige Fortbildung der Energiebeauftragten

2009 Austausch alter Lampen durch energieeffiziente Lampen
2011 Teilnahme einer Klasse am Projekt »CO2 Maus«

2013 wurden keine besonderen MaRnahmen durchgefiihrt, da
ein Umzug in ein neues Gebaude geplant ist

sehr aktiv

4.05

Bernhard-Strigel-Gymnasium

Seit 2008 Durchfiihrung eines Wahlkurses »Umweltschutz«
2008 Durchfiihrung Workshop »Energiemanagement«
2008 Ausstellung »Klimawoche an bayrischen Gymnasien«

2009 Besuch der Sonderausstellung »Energie« im Deutschen
Museum Minchen

2009 Austausch alter Lampen durch energieeffiziente Lampen

2009 und 2010 Teilnahme am Energiewettbewerb »Pack’s an!
Gemeinsam geht's schlauer« der LEW

2011 erneute Durchfiilhrung des Wettbewerbs
,Energiesparliga“ in der Unter- und Mittelstufe

2011 Teilnahme am Energiequiz im Rahmen der Klimawoche
Bayern

2011 Ausrlstung aller Klassenradume mit Plakaten zum Thema
Energiesparen und Thermometern durch den Wahlkurs
Umweltschutz

2011 Markierung der Lichtschalter, um das Einschalten nicht
gebrauchter Lampenreihen zu verhindern

2011 Aufnahme des Energieberichts 2010 des BSG auf der
Schulhomepage

2012 Projekt des Wahlkurses Umweltschutz: Erfassung des
CO.-AusstolRes unserer Schule mit Prasentation

seit 2012 Information der Lehrer zu aktuellen Themen des
Energiemanagements mittels Rundschreiben

seit 2012 Information von Hausmeister, Lehrer und Schulleiter
Uber Verbrauchswerte

2013 Benennung von Energiesparfiichsen (Okobeauftrage) mit
konkreten Aufgaben

2013 Projekt des Wahlkurses Umweltschutz: Verbesserung
der Militrennung, Messung und Auswertung der CO,-
Belastung von Klassenzimmern

sehr aktiv
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Energiemanagement

Nr.

Standort

MaRnahme

Einstufung
2013

4.06

Vohlin-Gymnasium

Seit 2002 »Energiewachter« in manchen Klassen

2010 Teilnahme am Energiewettbewerb

2011 Einbau von Bewegungsmeldern im gesamten Schulhaus
2013 Einbau energieeffizienter Lampen im Rahmen der
Schulsanierung

sehr aktiv

4.07

Fachoberschule / Berufsoberschule
(FOS/BOS)

2010 und 2011 Schulung der Lehrer zum richtigen Umgang der
Raumthermostate

Seit 2010 Uberwachung der Raumtemperatur per PC

2010 und 2011 Energieprojekte im Rahmen des
Technologieunterrichtes (Solarprojekt, Energiefahrrad, Autarke
Gemeinde, Energiebedarf des Schulgebaudes)

2011 erneute Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen,
Wahlen von Energiesparflichsen, Energiehinweise in
Lehrerkonferenzen

2011 Ermittlung des Energie- und Wasserbedarfs durch ein 18
stindiges Projekt der Klasse T13

2012 und 2013 Hinweise in Lehrerkonferenzen zum bewussten
Umgang mit Energie und Wasser

2012 und 2013 Integration komplexer Aufgaben zum Thema
Energie im Technologieunterricht, wie z.B. Einsparungen am
Einfamilienhaus, saisonale Warmespeicher, Eigenverbrauch
Photovoltaik, BHKW und Stromspeicher

2013 Einsatz eines selbst gebauten Energierades

sehr aktiv

4.08

Staatliche Realschule

2011 Uberpriifung der Laufzeit der Flurlichter
(Bewegungsmelder)
2011 Aufnahme des Themas ,Richtig Liften® in den Lehrplan

2011 Stromspartips fur Haushalt und Schule fiir alle Schiler

2012 und 2013 Information der Lehrer zu aktuellen Themen
des Energiemanagements im Rahmen des Anfangskonferenz
sowie regelmalig bei Bedarf

2012 und 2013 Uberpriifung und Reduzierung der Laufzeiten
der Flurlichter (Bewegungsmelder)

sehr aktiv

4.01

Staatliches Berufsbildungszentrum
(BBZ)

2009 Teilnahme am Energiewettbewerb »Pack’s an!
Gemeinsam geht's schlauer« der LEW

2009 Ausstellung der Wettbewerbsergebnisse im Foyer
2009 Erstellen eines Energiequiz

2009 Erhalt eines Energiesparkoffers

2010 bis 2012 wurden keine besonderen Mallnahmen
durchgefiihrt

2013 Einsatz energieeffizienter Lampen in einem
Klassenzimmer und dem Keller

aktiv
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Energiemanagement

Nr.

Standort

MaRnahme

Einstufung
2013

4.02

Johann-Bierwirth-Schule

2009 und 2010 Teilnahme am Energiewettbewerb »Pack’s an!
Gemeinsam geht's schlauer« der LEW

2010 Optimierung der Steuerung der Heizungsanlage

2010 zentrale Abschaltung der Lampen nach
Unterrichtsschluss

2010 Integration des Themas »Umgang mit Energie« in den
Lehrplan

2011 bis 2013 Einsatz des Energierades in zahlreichen
Klassen

2013 Beleuchtungsoptimierung durch Einsatz energieeffizienter
Lampen

aktiv

4.03

Reichshainschule

Seit 2000 Temperaturerfassung in den Klassenzimmern
Seit 2000 zeitgesteuerte Thermostate im Sudfligel

2008 Vergleichsmessungen Energiesparleuchten und
herkémmliche Leuchten

2008 Vorstellung der Ergebnisse in der Lehrerkonferenz

2009 Austausch alter Lampen durch energieeffiziente Lampen
in Fachrdumen und funf Klassenzimmern

2010 Erhalt des »Energiesparkoffers« der LEW
2011 Austausch alter Lampen durch energieeffiziente Lampen

2011 Schulung der Energiemanager

2012 Durchflihrung eines Wettbewerbes zum Energiesparen
bei dem die beste Energiesparklasse gesucht wurde

2012 und 2013 LEW Partnerschule

sehr aktiv
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Energie und Wasserkosten

Tab. 4-2 Entwicklung der Energie- und Wasserkosten der kommunalen Einrichtungen der Stadt

Memmingen

Nr. Art Kosten (Brutto) in Tausend EUR Veran-
derung

99/13

1996 1999 2010 2011 2012 2013 in %

Energie und Wasser 2.097,6 2.044,0 3.531,0 3.539,9 3.426,1 3.496,1 66,7

5 Energie 1.8741 1.803,6 3.297,9 3.276,6 3.163,1 3.228,5 72,3
5.1 Strom * 1.076,1 1.159,0 2.196,3 2.300,2 2.116,5 2.165,1 101,2
5.2 Naturgas — Erdgas 656,9 569,9 885,5 810,7 916,4 953,4 45,1
5.3.1 Propangas ** 4.7 3.1 9,0 8,9 8,5 10,2 116,6
5.3.2 Heizdl leicht ** 136,3 75,1 112,1 55,7 39,7 23,0 -83,2
54 Holzhackschnitzel - - 94,9 1011 82,3 76,7 100,0
Wasser / Abwasser 223,5 240,4 233,1 263,3 262,6 267,6 19,7

*

Kosten Bezug Fremdstrom plus Heizstrom
** Kosten z. T. hochgerechnet

Gesamtkosten

Die Brutto-Gesamtkosten flr den Bezug von Energie und Wasser einschlief3lich der
Entwasserung von Schmutz- und Niederschlagswasser betrugen 2013 rund 3,5 Millionen
EUR. Somit konnten die Kosten trotz einer Steigerung der spezifischen
Energiebezugskosten von 3 % gegenliber dem Vorjahr durch eine deutliche
Verbrauchssenkung im Strombezug

(-12 %) auf dem Niveau der Vorjahre gehalten werden.

Der Kostenverlauf kann wie folgt beschrieben werden: nach konstanten jahrlichen Kosten
von ca. 2,0 Millionen EUR in 1996 bis 2000 folgte ein allmahlicher Anstieg auf ca. 2,8
Millionen EUR in 2005. Dieser Wert konnte bis 2009 stabil gehalten werden. In 2010
stiegen die Kosten sprunghaft auf rund 3,5 Millionen EUR an, ein Wert der dann auch in
den Folgejahren erreicht wurde. (siehe Abb. 4-3).

Dabei war die Kostenentwicklung bei den einzelnen »Stoff- und Energiestromen«
unterschiedlich. Tendenziell blieben die Wasser-/Abwasserkosten im
Bilanzierungszeitraum bis 2010 auf einem Niveau von rund 240.000 EUR. Im
Bilanzierungszeitraum 2011 bis 2013 stiegen die Kosten auf durchschnittlich 260.000
EUR. Verbrauchssenkungen im gesamten Bilanzierungszeitraum wurden durch eine
Steigerung der Wasser-/Abwassergebihren kompensiert

Hingegen zeigten die Kosten fiir den Bezug von Fremdstrom nach geringen
Veranderungen zwischen 1996 und 2001 eine deutliche Steigerung seit 2002. 2007 und
2008 konnte durch Verbrauchssenkung die geringfugige Steigerung der Strompreise leicht
Uberkompensiert werden. Seit 2009 stiegen die Stromkosten aufgrund der gestiegener
Strompreise und des erhéhten Stromverbrauchs und erreichten 2011 mit 2,3 Millionen
EUR den bisher hochsten Wert im Bilanzierungszeitraum.
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2013 konnten die Kosten fiir den Bezug von Fremdstrom gegeniiber dem Hochstwert
von 2011 um knapp 6 % bzw. 134.000 EUR gesenkt werden.

Den Stromkosten in 2013 stehen Einspeisungsvergiitungen durch den Betrieb der sechs
Blockheizkraftwerke von rund 14.000 EUR und den Betrieb der sechs Photovoltaikanlagen
von knapp 31.000 EUR gegenuber.

Die Kosten fur den Bezug von Erdgas stiegen im Bilanzierungszeitraum 1996 bis 2013
trotz einem Verbrauchsrickgang von 28 % um rund 45 %. Grund hierfur ist der starke
Anstieg der spezifischen Erdgaskosten.

Die Kosten fur Heizoél gingen bedingt durch einen starken, aber schwankenden
Verbrauchsriickgang, deutlich zurick.

Mit Einfihrung der Holzhackschnitzelheizung in den Schulen BBZ, JBS, FOS/BOS wurden
2009 erstmalig Kosten fur den Energietrédger Holzhackschnitzel fallig. Im Schnitt betrugen
die jahrlichen Kosten fur Holzhackschnitzel bei ahnlicher Leistungsbereitstellung in den
letzten flnf Jahren knapp 85.000 EUR.

Abb. 4-3: Entwicklung der Energie- und Wasserkosten (Brutto) der kommunalen Einrichtungen der
Stadt Memmingen nach Energietragern
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Von den Gesamtkosten entfielen in 2013 rund 27 % auf die Schulen (ca. 941.000 EUR)
und fast 17 % auf Abwasseranlagen (AWA; 578.000 EUR). Der Betrieb von Sportbauten
verursachte rund 14 % (495.000 EUR) der Gesamtkosten. Auf die Strallenbeleuchtung
inklusive Lichtsignalanlagen (SBL/LSA) entfielen 12 % (ca. 425.000 EUR) der
Gesamtkosten. Es folgen die Wohnbauten mit fast 8 % (271.000 EUR) sowie die
Gebauden fur Produktion, Verteilung, Wartung und Lagerung mit 7 % (252.000 EUR).

Die bedeutendsten Einzelverbraucher in 2013 waren das Gruppenklarwerk Heimertingen
(13 % der Gesamtkosten), die StralRenbeleuchtung (11 %) und das Birgerstift (8 %; siehe
Anhang 1 »Gesamtkosten 2013«).

Abb. 4-4: Entwicklung der jahrlichen Energie- und Wasserkosten (Brutto) der kommunalen
Einrichtungen der Stadt Memmingen nach Gebaude- bzw. Anlagengruppen
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*  SBL/LSA: StraRenbeleuchtung/Lichtsignalanlagen; AWA: Abwasseranlagen: Gebaude PVWL: Gebaude fur Produktion,
Verteilung, Wartung und Lagerung

Kostenstruktur (Kosten und Stoffstréme)



Energiebericht der Stadt Memmingen 2013 33

Mit den gegenlaufigen Kostenentwicklungen der einzelnen »Stoffstrome« anderte sich
auch die Kostenstruktur: So lag der Anteil der Gesamtkosten fur den Bezug von
Fremdstrom zwischen 1996 und 2009 bei durchschnittlich 52 %. Seit 2010 bis 2013 lag
der Anteil bei durchschnittlich 62 %.

Der Anteil der Erdgaskosten stieg von 2000 bis 2008 kontinuierlich an und lag 2008 mit
42 % auf dem Hdochststand. Seit 2009 sinkt der Anteil der Erdgaskosten wieder und lag
2013 bei rund 27 %. Der Anteil der Heizol-Kosten an den Gesamtkosten sank ebenfalls
von knapp 7 % in 1996 auf knapp 1% in 2013. Der Anteil der Kosten flr
Holzhackschnitzel betrug 2013 rund 2 %. Der Anteil der Wasser-Abwasser-Kosten sank
von 11 % in 1996 auf knapp 8 % in 2013.

Entwicklung von Kosten und Dienstleistungen

2013 entfielen rund fast 61 % der Kosten auf die Energiedienstleistung »Licht, Kraft,
Prozesse (LKP)« und etwa 31 % auf die Kosten zur Erzeugung von warmen R&umen und
warmem Wasser. 8 % der Gesamtkosten gingen zu Lasten der Versorgung mit
Trinkwasser (Fakalienspulung, Bewasserung) bzw. der Entwasserung.

Wahrend der Anteil der Kosten der Energiedienstleistung »Licht, Kraft, Prozesse (LKP)«
seit 1996 tendenziell stieg (1996: 51 %), sanken die Anteile der Kosten zur Erzeugung von
warmen Raumen und warmem Wasser (1996: 38 %) sowie die Kosten der Versorgung mit
Trinkwasser bzw. der Entwasserung (1996: 11 %) tendenziell.

Entwicklung der spezifischen Kosten und Branchenvergleich

Die spezifischen Kosten flir Endenergie und Wasser pro Einwohner stiegen im
Bilanzierungszeitraum kontinuierlich an. 1996 lagen sie noch bei 51,5 EUR pro Einwohner,
im Jahr 2013 betrug die Kennzahl 84,2 EUR, ein Plus von 64 %. Gegenlber dem Vorjahr
blieben die spezifischen Kosten nahezu unverandert (2012: 83,2 EUR/EW).

Der spezifische Kosten pro Schiler betrugen 2013 88,5 EUR und lagen somit rund 41 %
Uber dem Wert des Jahres 1996 (1996: 62,7 EUR/S) bzw. rund 2 % unter dem
Vorjahreswert (2012: 90,1 EUR/S).

Tab. 4-3 Okonomische Kennzahlen »Energie und Wasser« der kommunalen Einrichtungen der
Stadt Memmingen

Kennzahlen Einheit°® Stadt Memmingen Vergleichswerte*

1996 2012 2013 AM MW uQm M&P

Spez. Energie- und EUR/(EW a) 51,5 83,2 84,2 - - - 69,8
Wasserkosten — Gesamt




34 B Umwelt- und Ressourcenmanagement

Spez. Energie- und EUR/(S a) 62,7 90,1 88,5 - - - 73,9
Wasserkosten — Schulen

*  AM: Arithmetisches Mittel; MW: Modalwert; UQM: Unteres Quartalsmittel — Richtwert VDI 3807; ages GmbH;
M & P: Unteres Quartalsmittel M & P-Datenbank

¢ a=Jahr; EW = Einwohner; S = Schiiler

- Daten nicht erhoben oder nicht vorhanden bzw. Datenerhebung nicht sinnvoll

Einsparungen und Einsparpotentiale

Durch sparsame und effiziente Nutzung von Materialien und Einsatz von
umweltschonender, energieeffizienter Technik lassen sich Kosten sparen. Auch
vermiedene Kosten sind hierbei aufzuzahlen.

Bereits im Jahr 2000 konnten im Rahmen des Energiemanagements Energie- und
Wasserkosten in Hohe von rund 110.000 EUR vermieden werden. Seit diesem Zeitpunkt
wurden die Einsparungen jahrlich gesteigert. Sie erreichten 2013 rund 1,4 Millionen EUR
(siehe Abb. 1-7) und konnten demnach gegenuber dem Vorjahr um fast 330.000 EUR
erhoht werden. Insgesamt summieren sich die Einsparungen seit 2000 auf rund 7,6
Millionen EUR.

Einen wesentlichen Anteil an diesem Ergebnis hatten die Schulen. Sie »sparten« 2013
rund 450.000 EUR ein. Die Gesamtsumme der Einsparungen der Schulen seit 2000
belduft sich auf rund 3,3 Millionen EUR.

Auf der Basis von Vergleichszahlen und der Tatsache, dass sich die Elemente des
Energiemanagements laufend verbessern, kann von einem weiteren Einsparpotential
ausgegangen werden. Es wird auf etwa 130.000 EUR pro Jahr geschatzt.

Tab. 4-4 Einsparungen und weitere Einsparpotentiale und deren Realisationsbereiche

Art Kosten Reali- | Kurzfristi Handlungsebenen
2013 sierte ges
Einspar- | Einspar-

ungen | Potential [ Nutzer- | Organi- | Einkauf | Produkt | Technik*
2012 (in| verhalten| sation
(in TEUR) [(in TEUR)| TEUR)
Fremdstrombezug (LKP) 2.152 791 100 ® (] °
Heizenergieverbrauch 1.077 492 20 (] ® (]
e i B R .

*  Technische Veranderungen mit geringen Investitionskosten
Diese monetaren Einsparpotentiale koénnen allerdings nur mit einem effizienten

Energiemanagementsystem unter Einbeziehung aller Betroffenen (Schiler, Lehrer,
Hausmeister, Verwaltung sonstige Nutzer) und unter deutlicher Willensbekundung der
Flhrungsebenen realisiert werden. Aber auch das Halten, der bis dato optimierten Werte,
bendtigt ein solches Managementsystem. Diese Senkung betrieblicher Kosten ist
gleichzeitig mit einer Verminderung von Ressourcenverbrauchen und einer Senkung von
Umweltbelastung verbunden.
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Im Jahre 2005 wurde mit dem Aufbau eines Energiemanagementsystems in ausgewahlten
Schulen begonnen, erste Energiehandblcher wurden erarbeitet und die ersten Audits
wurden durchgefuhrt. Zwischen 2006 und 2013 wurden alle weiteren Schulen in das
System mit aufgenommen bzw. informiert und aufgefordert, sich dieses Instruments zu
bedienen.

Im Rahmen der Verbesserung des Managementsystems wurde im Jahr 2009 ein neues
Honorierungsmodell im Bereich Heizenergie fur die Schulen entwickelt. Schulen erhalten
maximal 50 % der erzielten Einsparungen im Bereich Strom und Wasser. 20 % dieses
Betrags (also 10 % der Einsparung) flieRen in den ,Solidaritatsfond“. Die Bemuhungen der
Schulen werden mit unterschiedlichen Prozentsatzen honoriert: Der Mindestsatz betragt
25% (35% abzuglich 10 % Solidaritatsfondanteil) fir inaktive* Schulen. Ein
entsprechender Kriterienkatalog fir die Einstufung der Schulen wurde erarbeitet und mit
den Teilnehmern des Energiezirkels abgestimmt. Dieser Kriterienkatalog wird jahrlich
weiterentwickelt und etwas verscharft.

Inzwischen haben sich das Engagement der Schulen, ihre Aktivititen sowie die
Kommunikation in den Schulen und zwischen den Schulen und der Projektleitung weiter
deutlich verbessert. So konnte der Anteil der als ,sehr aktiv® eingestuften Schulen von
25 % im Jahr 2009 auf 75 % im Jahr 2013 gesteigert werden, dagegen sank der Anteil der
»inaktiven“ Schulen von 44 % im Jahr 2009 auf 0 % im Jahr 2013 (siehe Abb. 1-10).

Diese Verbesserung im ,Energiemanagement® macht sich auch in dem eingesparten
Stromverbrauch in den Schulen deutlich bemerkbar. Seit 2009 erhohte sich die
Verbrauchseinsparung an Strom, bestehend aus dem vom Energielieferanten bezogenen
Strom (Fremdstrom) und dem in den Blockheizkraftwerken erzeugten Strom (Fremdstrom),
tendenziell. Im Jahr 2013 wurden fast 70.000 kWh Strom mehr eingespart als noch im
Jahr 2009 (siehe Abb. 4-6).

Far das Jahr 2014 ist die Optimierung von Anlagen, die nicht im Rahmen des Energiespar-
Contractings betrieben werden, durch das Energie — und Umweltzentrum Allgdu (eza)
geplant.
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Abb. 4-5: Vermiedene Stromverbrauche (Fremdstrom und Eigenstrom) der Schulen der Stadt

Memmingen
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Abb. 4-6: Vermiedene Kosten (Brutto) der kommunalen Einrichtungen der Stadt Memmingen nach
»Stoffstrdmen«
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Abb. 4-7: Vermiedene Kosten (Brutto) der kommunalen Einrichtungen der Stadt Memmingen nach
»Bereichen«
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Abb. 4-8: Vermiedene Kosten (Brutto) der Schulen der Stadt Memmingen nach »Stoffstromen«
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4.1 Energie (IN 5)

Tab. 4-5 Entwicklung des Endenergiebezugs der kommunalen Einrichtungen der Stadt

Memmingen
Nr. Art Input in MWh * Veran-
derung
96/13
1996 2006 2010 2011 2012 2013 in %
5 Endenergie 42.566,6 35.530,9 36.041,3 30.309,9 30.318,9 30.000,0 -29,5
5.1 Fremdstrom 10.425,7 11.778,5 12.529,2 11.741,7 10.382,8 9.124,7 -12,5
5.2 Naturgas - Erdgas 26.270,8 23.052,4 19.529,0 15.994,2 17.597,5 18.836,5 -28,3
5.3 Mineral6lprodukte 5.870,1 700,0 1.923,3 843,9 617,1 447,6 -92,4
5.3.1 Propangas 122,0 74,9 133,0 102,2 106,3 119,2 -2,3
5.3.2 Heizol 5.748,1 625,1 1.790,3 741,7 510,8 328,4 -94,3
5.4 Holzhackschnitzel - - 2059,7 1.730,1 1.721,6 1.591,1 100,0
Priméarenergie 71.564,3 64.516,4 66.016,7 57.416,0 55.259,0 52.864,9 -26,1
Primérenergietrager** 6.650,5 6.151,9 6.896,3 6.040,9 5.758,8 5.432,2 -183
Erdol 664,3 124,0 254,5 136,9 108,5 86,3 -87,0
Erdgas 2.947,1 2.653,4 2.325,0 1.9458 20663 21533 -26,9
Steinkohle 1.108,2 1.220,8 1.290,17 1.201,1 1.069,8 947,8  -14,5
Braunkohle 1.348,9 1.505,2 1.595,9 1.490,8 1.323,0 1.167,3 -13,5
Miill 581,9 648,4 687,1 641,6 569,6 502,9 -13,6
Angereichertes Uran 0,092 0,103 0,109 0,102 0,091 0,080 -13,2
Pflanzenmaterial - - 743,6 624,6 621,5 574,4 100,0

*  Daten gegeniiber dem Vorjahresbericht aufgrund detailierterer Datenbasis verandert
**  Angaben in Tonnen zur Verdeutlichung der materiellen Basis auch von Strom

Energiearten

Folgende Energietrager wurden in den kommunalen Einrichtungen der Stadt Memmingen
eingesetzt:

e Strom zur Bereitstellung von Licht, Kalte, Druckluft und Prozesswarme sowie fur den
Antrieb  von Kraftmaschinen und fur elektronische = Kommunikations- und
Datenverarbeitungsprozesse und in geringen Mengen zur Bereitstellung von
Raumwarme und warmen Wasser

» Erdgas zur Bereitstellung von Raumwarme und warmem Wasser
* Propangas (Flussiggas) zur Bereitstellung von Raumwarme und warmem Wasser
* Heizdl zur Bereitstellung von Raumwarme und warmem Wasser

* Holzhackschnitzel zur Bereitstellung von Raumwarme und warmem Wasser

Weiterhin produzierten sechs Photovoltaikanlagen auf Dachern der Gebaude der Stadt
Memmingen Solarstrom, der zum Uberwiegenden Teil ins Stromnetz eingespeist wird.
Sechs erdgasbetriebene Blockheizkraftwerke (BHKWs) waren in 2013 ebenfalls in
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Betrieb. Zwischen 80 % und 100 % des in den BHKWs erzeugten Stroms wurde in den
Gebauden als sog. »Eigenstrom« verbraucht, der Rest wurde ins Netz eingespeist.

Dartber hinaus wurde im Gruppenklarwerk Heimertingen selbsterzeugtes Faulgas
(Methan) in Kraftwarmekopplungsanlagen zur Warmeerzeugung und Stromproduktion
eingesetzt sowie zwei Blockheizkraftwerke betrieben.

Entwicklung des Endenergiebezugs

Im Jahr 2013 bezogen die kommunalen Einrichtungen der Stadt Memmingen etwa 30,0
Millionen Kilowattstunden (kWh) an Endenergie, entsprechend einem
Primarenergieverbrauch von circa 52,9 Millionen Kilowattstunden.

Hinter diesen Zahlen verbergen sich der Bezug von etwa
* 9,1 Millionen Kilowattstunden Strom (Fremdstrom)
* 18,8 Millionen Kilowattstunden bzw. 1,8 Millionen Kubikmeter Erdgas
* 328 Tausend Kilowattstunden bzw. 33 Tausend Liter Heizdl
+ 1,6 Millionen Kilowattstunden bzw. 570 Tonnen Holzhackschnitzel

119 Tausend Kilowattstunden Propangas

Um diese Endenergie bereitzustellen, sind gréflenordnungsmafig 948 Tonnen Steinkohle,
1.167 Tonnen Braunkohle, 86 Tonnen Erddl, 2.153 Tonnen Erdgas sowie etwa 80
Kilogramm angereichertes Uran in Kraftwerken »verbrannt« oder bei Transport und
Verarbeitung verbraucht worden.

Der Anteil an regenerativen Energietragern (Holzhackschnitzel) betrug 2013 wie in den
Vorjahren rund 11 %.

Im Bilanzierungszeitraum 1996 bis 2013 zeigte der Gesamtenergiebezug eine sinkende
Tendenz. Im Jahr 2013 lag der Input an Endenergie rund 12,6 Millionen
Kilowattstunden, entsprechend fast 30 % unter dem Wert des Jahres 1996.
Gegenuber dem Vorjahr konnte der Energiebezug um fast 320.000 Kilowattstunden (-1%)
gesenkt werden (siehe Abb. 4.10).

Der Primarenergieverbrauch sank gegeniiber 1996 um rund 26 %, entsprechend
18.700 Megawattstunden. Gegenlber dem Vorjahr konnte der Primarenergieverbrauch um
rund 2.400 Megawattstunden (-4 %) gesenkt werden.



40 B Umwelt- und Ressourcenmanagement

Abb. 4-9: Entwicklung des Endenergiebezugs der kommunalen Einrichtungen der Stadt
Memmingen nach Energietragern
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Entwicklung des Endenergiebezugs - klimabereinigt

Tab. 4-6  Entwicklung des klimabereinigten Endenergiebezugs der kommunalen Einrichtungen der
Stadt Memmingen

Nr. Art Input in MWh Veran-
derung

96/13

1996 2006 2010 2011 2012 2013 in %

Energie* 41.464,4 37.414,7 35.616,3 32.732,4 32.163,2 30.743,5 -25,9
Fremdstrom (LKP) 10.262,7 11.673,1 12.432,0 11.657,2 10.308,6 9.056,2 -11,8

Heizdl - Klarwerke** 3.066,0 401,1 1.357,0 548,0 202,7 0,0 -100,0
Heizenergie - 28.135,7 25.340,6 21.827,2 20.527,2 21.651,9 21.687,3 -22,9

klimabereinigt

*

Endenergie
** Wert 1996 geschatzt; nicht klimabereinigt

Klimabereinigt zeigt die Entwicklung des Energiebezugs folgendes Bild: Im Zeitraum 1996
bis 1998 - also vor Einstieg in das kommunale Energiemanagement - nahm der
Gesamtenergiebezug um jahrlich 300.000 kWh entsprechend etwa 0,8 % zu. Seit dem
Jahr 1999 war dieser Anstieg gestoppt und der klimabereinigte Gesamtenergiebezug
sank kontinuierlich.

In der Tendenz setzte sich die Abnahme des Bezugs bis 2013 fort: Der klimabereinigte
Gesamtenergiebezug lag 2013 rund 26 % bzw. 11.000 Megawattstunden unter dem
Wert des Jahres 1999.

Gegenuber dem Vorjahr konnte der klimabereinigte Energiebezug um rund 1.400
Megawattstunden (-4 %) gesenkt werden (siehe Abb. 4-11).

Wesentlichen Anteil an dieser Entwicklung hatte das Gruppenklarwerk Heimertingen:
Ohne Beriicksichtigung des Gruppenklarwerks sank der klimabereinigte Energiebezug von
1999 bis 2010 tendenziell, seit 2010 konnte der Bezug nahezu konstant gehalten werden.

Insgesamt lag der klimabereinigte Heizenergieverbrauch ohne Klarwerke 2013 gegeniber
1999 um rund 20%, gegenuber dem Vorjahr blieb der Wert nahezu unverandert (siehe
Abb. 4-12)
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Abb. 4-10: Entwicklung des klimabereinigten Endenergiebezugs der kommunalen Einrichtungen der
Stadt Memmingen
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Abb. 4-11: Entwicklung des klimabereinigten Endenergiebezugs der kommunalen Einrichtungen der
Stadt Memmingen ohne Gruppenklarwerk Heimertingen
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Entwicklung der Energiebezugsstruktur

Im Bilanzzeitraum veranderte sich die Energiebezugsstruktur deutlich. Wahrend der Anteil
des Energietragers Erdgas im gesamten Bilanzierungszeitraum bei durchschnittlich 62 %
lag, erhdhte sich der Anteil von Fremdstrom von 24 % auf 31 % in 2013. Dagegen sank
der Anteil von Heizél am Gesamtenergiebezug von 14 % in 1996 kontinuierlich auf 1 % in
2013. Seit 2009 wurden Holzhackschnitzel mit einem jahrlichen Anteil von rund 5 bis 6 %
eingesetzt.

Wesentlicher Grund fur diese Entwicklung waren die Optimierungen im Gruppenklarwerk
Heimertingen, wo ein abnehmender Bedarf an Fremdenergie (Heizdl) festzustellen war,
sowie die Inbetriebnahme eines Heizkessels mit Holzhackschnitzeln fir die drei Schulen
BBZ, JBS und FOS/BOS.

Abb. 4-12: Entwicklung der Endenergiebezugsstruktur der kommunalen Einrichtungen der Stadt
Memmingen
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Entwicklung der Endenergieverwendung

In den kommunalen Einrichtungen der Stadt Memmingen wurde Energie im Wesentlichen
zur Erzeugung von Warme (Raum- und Prozesswarme, warmes Wasser) eingesetzt.
Allerdings sank dieser Anteil im Bilanzzeitraum von 76 % in 1996 auf 69 % in 2013.
Parallel dazu stieg der Anteil der Energiedienstleistungen »Licht, Kraft, Prozesse, Kalte
(LKP)« von 24 % im Jahr 1996 auf 31 % im Jahr 2013.

Abb. 4-13: Entwicklung der Anteile der Energieverwendung der kommunalen Einrichtungen der Stadt
Memmingen
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Entwicklung der Energiekosten

Die Energiekosten stiegen im Bilanzierungszeitraum 1996 bis 2009 tendenziell. In 2010
erfolgte ein sprunghafter Anstieg auf den bisherigen H6chstwert von 3,28 Millionen EUR.
Grinde hierfir war im Wesentlichen der Anstieg der spezifischen Kosten flir Strom und
Heizenergie.

Seit diesem Hochstwert in 2010 sinken die Energiekosten in den vier folgenden Jahren
wieder tendenziell. Im Jahr 2013 beliefen sich die gesamten Kosten fur den Einkauf von
Energie auf insgesamt etwa 3,2 Millionen EUR, ein Plus von etwa 1,3 Millionen EUR (+72
%) gegeniber 1996 bzw. ein Minus von 2 % gegeniiber dem Hoéchstwert von 2010.
Gegenuber dem Vorjahr stiegen die Kosten aufgrund gestiegener spezifischer
Energiekosten um rund 2 % an.

Wahrend der Anteil der Kosten des Energietragers »Strom« (Fremdstrom) von 57 % im
Jahr 1996 auf 67 % im Jahr 2013 anstieg, sank der Anteil der Kosten des Energietragers
»Erdgas« von 35 % im Jahr 1996 auf 29 %. Ebenso sank der Anteil des Energietragers
»Heizdl« von 7 % im Jahr 1996 auf 1 % im Jahr 2013.

Abb. 4-14; Entwicklung der jahrlichen Energiekosten (Brutto) der kommunalen Einrichtungen der
Stadt Memmingen nach Energietragern
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Entwicklung von Energie- und Energiekostenkennwerten

Die spezifischen jahrlichen Energiekosten bezogen auf einen Einwohner stiegen im
Bilanzierungszeitraum von 46,0 EUR im Jahr 1996 auf 77,7 EUR im Jahr 2013 an, ein
Plus von fast 69 %. Dagegen sank der spezifische Endenergiebezug pro Einwohner
tendenziell: von 1.045 kWh/E im Jahr 1996 auf 730 kWh/E im Jahr 2013, ein Minus von
rund 30 % (siehe Abb.4-16).

Der spezifische Primarenergieverbrauch lag 2013 mit 1.287 kWh pro Einwohner und Jahr
rund 27 % unter dem Wert von 1996 (1996: 1.758 kWh/W).

Die spezifischen Kosten pro Kilowattstunde Endenergie erhdhten sich im Bilanzzeitraum
von 0,044 EUR auf 0,108 EUR, entsprechend 144 %. Die beiden groften relative Anstiege
waren im Zeitraum 2000 bis 2001 (+16 %) sowie 2009 bis 2010 (+18 %) zu beobachten.

Abb. 4-15: Entwicklung des spezifischen Energiebezugs bzw. der spezifischen Energiekosten
kommunaler Einrichtungen der Stadt Memmingen
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Tab. 4-7 Okologische und Okonomische Kennzahlen »Energie« der Stadt Memmingen

Kennzahlen Einheit°® Stadt Memmingen Vergleichswerte*

1996 2012 2013 AM MW uQm M&P

Spez. Primarenergiebezug kWh/(EWa) | 1.758 1.341 1.287 - - - -
Spez. Endenergiebezug kWh/(EW a) | 1.045 744 730 - - - -
Spez. Energiekosten EUR/(EWa) | 46,0 76,8 77,7 - - - -
Spez. Energiekosten EUR / kWh 0,044 0,104 0,108 - - - -

*  AM: Arithmetisches Mittel; MW: Modalwert; UQM: Unteres Quartalsmittel — Richtwert VDI 3807; ages GmbH;
M & P: Unteres Quartalsmittel (1. Quartil) M & P-Datenbank

a = Jahr; EW = Einwohner

- Daten nicht erhoben oder nicht vorhanden bzw. Datenerhebung nicht sinnvoll

o
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411 Fremdstrom (IN 5.1)

Tab. 4-8 Entwicklung des Fremdstrombezugs der kommunalen Einrichtungen der Stadt

Memmingen

Nr. Art Input in MWh Veran-
derung

99/13

1996 1999 2010 2011 2012 2013 in %

5.1 Fremdstrom 10.425,7 10.763,8 12.529,2 11.741,7 10.382,8 9.124,7 -152
511 Strom — LKP® 10.262,7 10.646,0 12.432,0 11.657,2 10.308,6 9.056,2 -14,9
- Verwaltungsgebaude 301,9 281,4 409,3 388,7 393,8 378,4 34,4

- Schulen 1.266,0 1.380,7 1.609,8 1.519,2 1.513,3 1.556,7 12,7

- Kindertagesstatten 79,0 95,8 132,0 129,4 131,8 152,8 59,4

- Sportbauten 851,9 880,8 937,8 875,2 885,5 939,7 7,3

- Wohnbauten 423,9 403,8 534,9 546,9 561,5 544.,6 34,9

- Gebaude PVWL 625,2 655,5 709,1 727,4 718,9 701,9 71

- Technische Bauwerke 6.303,0 6.505,4 7.554,5 7.0241 5.650,1 4.3259 -33,5

- Gebaude anderer Art 411,8 447,3 544.5 446,4 453,7 456,2 2,0

5.1.2 Strom — R°° 163,0 117,8 97,2 84,6 74,1 68,5 -41,8

°

LKP: Licht, Kraft, Prozesse incl. Bereitung von Warmwasser (teilweise)
R: Raumwéarme

oo

Entwicklung des Fremdstrombezugs

Der Gesamtstrombezug der kommunalen Einrichtungen der Stadt Memmingen belief sich
in 2013 auf rund 9,1 Millionen Kilowattstunden Fremdstrom. Dieser Strom wurde zum
weitaus groten Teil flr die Bereitstellung der Energiedienstleistungen Beleuchtung, Kalte,
Kommunikation und Datenverarbeitung usw. (Licht, Kraft, Prozesse: LKP) bendtigt.
Raumwarme wurde nur in geringem Umfang mit Strom erzeugt (2013: 0,7 %). Allerdings
wurde zur Warmwasserbereitung teilweise Strom eingesetzt.

Im Jahr 2013 fielen etwa 48 % des Strombezugs - LKP beim Betrieb von »Bauwerken fir
technische Zwecke«, 17 % in Schulen, knapp 10 % in Sportbauten und 8 % in Gebauden
fur Produktion, Verteilung, Wartung und Lagerung (Gebdude PVWL) und 6 % in
Wohnbauten an.

Die beiden wichtigsten Einzelverbraucher waren in 2013 das Gruppenklarwerk
Heimertingen (23 %) und die Stralienbeleuchtung (19 %). Weitere »Grolverbraucher«
waren das Burgerstift (6 %), die Eissporthalle (6 %) sowie die Johann-Bierwirth-Schule, die
Stadthalle und die Staatliche Realschule mit jeweils 3 % des Gesamtstrombezugs.

(Einzeldaten siehe Anhang 2 »Fremdstrombezug - LKP absolut«)
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Abb. 4-16: Entwicklung des jahrlichen Fremdstrombezugs (Strom - LKP) der kommunalen
Einrichtungen der Stadt Memmingen nach Gebaude- bzw. Anlagengruppen
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Die statistische Auswertung der Daten im Bereich »Fremdstrom - LKP« zeigt einen
leichten wellenformigen Anstieg des Strombezugs bis 2010 auf. In 2010 erreichte der
Fremdstrombezug den bisherigen Hoéchstwert und lag rund 21 % Uber dem Wert des
Basisjahres 1996. In den Folgejahren 2011 bis 2013 konnte ein kontinuierlicher Rickgang
des Fremdstrombezugs beobachtet werden: der Fremdstrombezug des Jahres 2013 lag
rund 27 % bzw. 3,4 Millionen Kilowattstunden unter dem Héchstwert von 2010.

Der Fremdstrombezug 2013 lag auf dem bisher niedrigsten Wert im
Bilanzierungszeitraum. Gegenuber 1999 konnte der Fremdstrombezug um rund 15 %
(-1.590 MWh) und gegeniuiber 1996 um rund 12 % (-1.206 MWh) gesenkt werden.
Gegeniber dem Vorjahreswert konnte der Bezug um rund 12 % bzw. etwa 1.252 MWh
gesenkt werden.
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Die Verbrauchswerte der »Sportbauten« und der »Gebdude anderer Art« zeigten
gegenuber 1999 nur relativ geringe Veranderungen. Hohere Zuwachse hatten bis 2010
die Gruppen »Technische Bauwerke« und die »Schulen«, deren Strombezug fast drei
Viertel des Gesamtbezugs ausmachen und somit die Gesamtentwicklung mafgeblich
beeinflussten. Da in diesen beiden Gebaudegruppen seit 2011 der Bezug von Fremdstrom
deutlich sank, reduzierte sich auch der Gesamtbezug mafR3geblich.

Bei den technischen Anlagen muss der zusatzliche Stromverbrauch durch die 2008 in
Betrieb genommene Pumpstation Ferthofen berlcksichtigt werden. Weiterhin wies das
Gruppenklarwerks Heimertingen aufgrund einer 9-jahrigen Umbauzeit bis 2010 erhdhte
Stromverbrauche auf. Nach den Umbaumalnahmen wurden weiterhin zwei
Blockheizkraftwerke in Betrieb genommen, die sicher zur Strombezugssenkung
beigetragen haben.

Der Stromverbrauch der Lichtsignalanlagen bzw. der Stralenbeleuchtung sank durch die
optimierte Beleuchtungstechnik seit 2003 deutlich. Die Werte 2013 lagen rund 30 % unter
den bisherigen Hochstwerten, die in den Jahren 2000 bzw. 2003 gemessen wurden.

Bertcksichtigt werden muss bei der Interpretation der Daten auch die deutlich gestiegenen
Klassen- und Schilerzahlen in den Schulen nebst Neu- und Erweiterungsbauten
(Staatliche Realschule, Bismarckschule, Grundschule Steinheim,
Fachoberschule/Berufsoberschule, usw.) sowie die Erdffnung des »Parkhauses
Steinbogenstralle«. Hinzu kommen die beschriebenen Funktionsanderungen in den
Schulen (Einfihrung der Ganztagsschule bzw. Mittagsbetreuung mit Essensausgabe,
Einrichtung von Schulcafés).

Abb. 4-17: Entwicklung des jéhrlichen Strombezugs (Strom - LKP) der Lichtsignaleinrichtungen bzw.
der StraRenbeleuchtung der Stadt Memmingen
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Abb. 4-18: Fremdstrombezugsanderungen (Strom - LKP) kommunaler Einrichtungen der Stadt
Memmingen im Vergleich zu 1999 nach Gebaudegruppen
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Abb. 4-19: Fremdstrombezugsanderungen (Strom - LKP) der Schulen der Stadt Memmingen
gegeniber dem Referenzwert (*)

Staatliche Realschule

=
e B Fos / Bos
1 V6hlin-Gymnasium

E Bernhard-Strigel-Gymnasium

E Seb. -Lotzer-Realschule
T Staatiche Schule fir

\ Lernbehinderte

é Johann-Bierw irth-Schule

e Staatliches

Berufsbildungszentrum

[
‘ : Grundschule Steinheim
|:
—— .Grund.schule )
0 Dickenreishausen
| e
: ‘ \ Theodor-Heuss-Schule
=
— Edith-Stein-Schule
[ ! -
I Lindenschule
’_Ii
“ ‘ Hsbethenschule
| ——
i

é Bismarckschule

———
E Verbandsschule
I Amendingen
[
% Schulen gesamt

-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30

Verbrauchsreduzierung in %

02013 02012 02010/2011 [2008/2009 [12006/2007 [12004/2005 [J2002/2003 [ 2000/2001

* *k

Referenzwert 2010 neu angepasst einschlieRlich Schulgebéude Volkratshofen



52 B Umwelt- und Ressourcenmanagement

Abb. 4-20: Fremdstrombezugsanderungen (Strom - LKP) ausgewahlter Gebaude und Anlagen der
Stadt Memmingen gegeniliber dem Mittelwert der Jahre 1997 bis 1999
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Tab. 4-9 Entwicklung der Fremdstromkosten der kommunalen Einrichtungen der Stadt

Memmingen

Nr. Art Kosten (Brutto) in Tausend EUR Veran-
derung

99/13

1996 1999 2010 2011 2012 2013 in %

5.1 Fremdstrom 1.076,1 1.159,0 2.196,3 2.300,2 2.116,5 2.165,1 86,8
51.1 Strom - LKP® 1.068,0 1.153,2 2.181,7 22858 2.1042 2.151,8 86,6
- Verwaltungsgebaude 35,7 36,0 76,0 78,7 83,3 93,2 159,2

- Schulen 166,0 172,8 311,8 320,7 322,7 381,5 120,8

- Kindertagesstatten 9,8 10,8 241 27,3 28,9 37,9 2453

- Sportbauten 98,9 91,9 180,2 180,8 185,9 226,0 1458

- Wohnbauten 46,5 46,0 101,1 112,7 116,8 125,8 173,7

- Gebaude PVWL 79,1 78,8 129,1 149,6 148,5 172,3 118,6

- Technische Bauwerke 585,9 6651 1.2551 1.322,6 1.120,7 1.002,6 50,7

- Gebadude anderer Art 46,1 51,6 104,2 93,3 97,4 112,5 118,0

5.1.2 Strom - R°° 8,1 5,8 14,6 14,4 12,3 13,4 1287

LKP: Licht, Kraft, Prozesse incl. Bereitung von Warmwasser (teilweise)
°  R:Raumwarme

Die gesamten Kosten fur den Bezug von Fremdstrom beliefen sich im Jahr 2013 auf knapp
2,2 Millionen Euro. Dieser Wert entspricht rund 62 % der gesamten Energiekosten. Nur
knapp 1 % der Stromkosten wurde fir den Bezug von Heizstrom (Strom - R) bendtigt.

Die Kosten fir die Bereitstellung der Dienstleistungen Beleuchtung, Kalte, Kommunikation,
Datenverarbeitung usw. (LKP) beliefen sich im Jahr 2013 auf rund 2.152.000 EUR und
lagen somit knapp 1 Million EUR, entsprechend fast 87 %, Uber den Kosten des Jahres
1999 und rund 47.500 EUR (2 %) uber den Vorjahreskosten.

Im Bilanzierungszeitraum 1996 bis 2009 stiegen die Stromkosten (LKP) tendenziell an.
Der starke Kostenanstieg im Jahr 2010 gegenuber dem Vorjahr resultierte sowohl aus
einer Verbrauchsteigerung von ca. 8 % gegeniber dem Vorjahr, als auch einer deutlichen
Preissteigerung von 35 %. Trotz eines Verbrauchsriickgangs von rund 6 % gegenlber
dem Vorjahr lagen die Stromkosten 2011 aufgrund weiterer Preissteigerungen (+12 %)
rund 5 % Uber den Vorjahreswerten und somit auf dem bisherigen Héchstwert.

Im Jahr 2013 konnten die Kosten fiir den Bezug von Fremdstrom gegeniiber dem
Hochstwert von 2011 aufgrund sinkender Fremdstromverbrauche (-27 %) um rund
134.000 EUR (-6 %) gesenkt werden.

Die Entwicklung der spezifischen Stromkosten der einzelnen »Gebaude« findet sich im
Anhang 9 »Stromkosten spezifisch«.

Die durch Verbrauchsoptimierungen in Schulen und sonstigen Gebduden »reduzierten
bzw. vermiedenen« Kosten im Bereich des Strombezugs beliefen sich 2013 auf insgesamt
etwa 791.000 EUR, wovon dem Gruppenklarwerk Heimertingen allein 53 % bzw. 419.000
EUR der verbrauchsseitig reduzierten Kosten zuzurechnen ist. Die Einsparungen im
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Bereich der Schulen beliefen sich auf fast 118.000 EUR (15 %) und im Bereich der
StralRenbeleuchtung auf rund 136.0000 EUR (17 %).

Abb. 4-21: Entwicklung der jahrlichen Kosten (Brutto) fir den Bezug von Fremdstrom (Strom - LKP)
der kommunalen Einrichtungen der Stadt Memmingen nach Gebdude- bzw.
Anlagengruppen
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Abb. 4-22: Entwicklung der spezifischen Stromkosten und Strompreise (Strom- LKP) kommunaler
Einrichtungen der Stadt Memmingen

Spezifische Stromkosten in EUR/kWh
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1998 0,108 0,145 0,072 0,126 0,179 0,106 0,165
1999 0,108 0,127 0,082 0,129 0,140 0,100 0,148
2000 0,095 0,108 0,065 0,123 0,108 0,086 0,124
2001 0,103 0,111 0,074 0,137 0,115 0,093 0,127
2002 0,114 0,124 0,086 0,130 0,128 0,101 0,142
2003 0,115 0,124 0,082 0,151 0,133 0,106 0,145
2004 0,114 0,138 0,084 0,132 0,139 0,112 0,156
2005 0,118 0,141 0,088 0,144 0,141 0,114 0,162
2006 0,126 0,147 0,099 0,150 0,145 0,125 0,176
2007 0,126 0,144 0,112 0,117 0,138 0,138 0,181
2008 0,128 0,146 0,112 0,117 0,139 0,129 0,176
2009 0,131 0,147 0,116 0,119 0,141 0,134 0,181
2010 0,176 0,200 0,163 0,166 0,193 0,187 0,196
2011 0,196 0,215 0,184 0,193 0,206 0,194 0,212
2012 0,204 0,218 0,196 0,196 0,208 0,201 0,219
2011 0238 0245 0228 0231 0246 0235 0253
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Entwicklung des spezifischen Fremdstrom